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1. TARKASTUKSEN AIHE

Kyseessa on terveydensuojelulain mukainen suunnitelmallinen tarkastus. Tarkastus perustuu
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valvira) valtakunnallisen terveydensuojelun
valvontaohjelman pohjalta laadittuun Jyvéskylan kaupungin ympéristéterveydenhuollon
valvontasuunnitelmaan. Liite 1.

Oppilaitoksessa on tehty edellinen suunnitelmallinen terveydensuojelulain mukainen
tarkastus 2015.

Tarkastuksen yhteydessé on taytetty my6s opiskeljjaterveydenhuollon ohjeistuksen
mukainen Oppilaitosympéristén terveellisyyden ja turvallisuuden seké yhteisén hyvinvoinnin
tarkastus yhteenvetolomake (THL). Liite 3.

2. KOHTEEN TAUSTATIEDOT

Taustatiedot on keratty koulun johtajalle etukateen lahetetyn THL lomake kyselyn avulla.
Lisdksi on hyddynnetty kohteesta jo olemassa olevaa terveydensuojeluviranomaisen
tietokantaa ja kiinteistén omistajan antamia tietoja.

Toiminnanharjoittaja: Tikan koulu
Kiinteistén omistaja: Jyvaskylan tilapalvelu
Oppilaiden lukuméara: 394, jotka ovat vuosiluokilla 1- 6, ryhmia 17

Henkilskunnan lukumaéra: 23 opettajaa ja muuta henkilékuntaa 10

Tilojen kayitajina on noin 500 henkiléa. Peruskoulun lisdksi kiinteistéd kayttavat myos koulun
aamu- ja iltapaivahoito ja likuntaseurat. Tiloissa on myds iltakdytté&. Toiminta-aika tiloissa on
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paaosin klo 8-21.

Tamén hetkiset lupatiedot:

Rakennus lupa /luvat laajennuksista/muutoksista on haettu viimeksi v. 2001.
Terveydensuojelulain (ennen v. 1994 Terveydenhoitolain) mukaiset luvat
Paatos koulutiloista 748 § 1971 ja laajennuksesta 24.2.2016 § 22.

Perustiedot rakennuksista:

Paarakennus on rakennettu vuonna 1950 ja laajennus 2002. Vanhempi osa on peruskorjattu
2000 luvun aikana. Kokonaispinta-ala on noin 3600 m? josta likuntasalin koko on 210 m?.
litapaivéhoito kéyttda aiemman asuntosiiven muutettuja tiloja vanhassa rakennuksessa.

Rakennuksen kuvaus on kirjattu edellisiin vuoden 2011 ja 2015 tarkastuskertomuksiin.
Edellisen tarkastuksen jalkeen korjauksia/muutoksia on tehty rakennuksen tiiviyteen,
lammitykseen ja ilmanvaihtoon. Oppilaskdymalsissa vanhalla puolelia oli parhaillaan
menossa korjaukset.

Tulevalle syksylle on suunnitelmissa vield ruokalan akustoinnin parannuksia ja kaytavien
naulakkotilojen lisays.

Rakennusten ilmanvaihtotapa on koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto /
ikkunatuuletusmahdollisuus. Koneellisen ilmanvaihdon paallé oloaika tarkastusaikaan on
taysteholla 5-18 ja muutoin osateholla. llmanvaihto on p4dosin suunniteltu / toteutettu
peruskorjauksen aikana olleen D2 sd&désten mukaisesti luokkatiloissa / kaytavatiloissa.
limanvaihdon osalta tuloilmapaatelaitteet sijaitsevat osittain seinalli ja osittain luokkien
katossa. llmaméaran riittavyydesta on osittain laitettu henkilomadrakyltit tiloihin ja loput
laitetaan my6hemmin.

Koulussa on tehty osittaisia lisdkorjauksia usean vuoden aikana (ilmanvaihto
/rakennekorjauksia ja lattioiden pintamateriaalien vaihtoa) ja kohteen tilanne on edelleen
seurannassa.

Kéytava ja aulatilat ovat kapeat, joten soveltuvat huonosti uuden OPS mukaisena jako-
Ipienryhmatydskentelytiloiksi, kun ne toimivat ulkovaatteiden/-kenkien séilytystiloina.

Luokissa ja ruokalassa seké perinnepuolella on vesipisteits juomaveden saantia varten,
mutta uuden puolen kaytavilta puuttuu.

Tilojen kadyttajien arviot:

Kayttdjille jarjestetaén saannallisesti kyselyité ja tiloissa on laatuseuranta kiinteisténhuollon ja
siivouksen toiminnoista. Palautteet kasitellaan saannéllisesti. Tarkastukseen liittyvat
havainnot kirjattu liitteeseen 3.

Kohteen henkilkunnalle on tehty Orebro sisailmastokyselyt vuosina 2001/2005/2010/2015.
Alhaisen vastausprosentin vuoksi vuoden 2015 tulosten kaytettavyys rajallinen.
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Kohteessa on tehty tydsuojefuviranomaisen teknisten opetustilojen ATEX-tarkastus v. 2015.

4 ja 5 luokkalaiset ovat osallistuneet vuonna 2017 valtakunnalliseen THL oppilaskyselyyn,
mutta tulokset eivét olleet kaytettavissa.

3. HAVAINNOT TARKASTUKSELLA ja TOIMENPIDEKEHOTUKSET

Tarkastuksen aikana kiinnitettiin huomiota terveydensuojelulain mukaisiin vaatimuksiin.
Tarkastukseen sisdltyi aistinvaraista tarkastelua ja arviointia. Tarkastuksen havainnot -osio
pitdd sisalldan kayttajille suunnatun kyselyn kommentit, tarkastuksen aikana havaitut puutteet
ja tarkastuksen aikana keskusteltaessa esiin tulleita asioita.

Oppilaitoksen tiloissa olevat olosuhteet vaikuttavat olevan aistinvaraisen arvioinnin
perusteella tyydyttidvdssd kunnossa.

- Koulussa on kaytéssa valituntiulkoilu ja tiloja on mahdollista tuulettaa ikkunoista.
- Koulun tiloissa on enemmaén oppilaita / pulpetteja kuin alkuperdinen mitoitus ja
ulkokengét kuljetetaan luokkien eteen naulakoille, joten siivousohjelman/-ajan
tarkistamiseen tarvetta. Hiekkaa kulkeutuu luokkiin saakka.

- 50-luvun rakennuksen ensimmaisen kerroksen luokissa aistinvaraisesti lievéa
tunkkaista hajua ---- alueen ilmanvaihdon sdatéja ja rakenteiden tiiviyttd on
parannettu, mutta oireilmoituksia edelleen esiintyy, joten vélipohjarakenteiden
eristemateriaalien kunnon lisédselvitys tarpeen.

- Ruokalaan avautuvan keittién siivouskomeron lattiakaivojen tihedmpi puhdistus
tarpeen hajujen valttamiseksi.

- Tuloilmapaétteiden sijaitessa seinélla lattianrajassa, tulee kayttajien huomioida, etté
tuloilman virtausta ei esteta kalusteilla tai muilla tavaroilla n. 1,5 m etéisyydella.

- Liikuntavélineiden varastossa tunkkainen haju, joten valineiden puhdistustiheytta

tarkistettava.
Tilojen rakenteiden kunto ja riittavyys ovat osittain kunnossa.

- Alueen oppilasmaara on lisddntynyt ja rinnakkaisluokille ei riitd omaa tilaa, joten yksi
ryhma sijoitettu Nenadinniemen koululle, josta ryhma kulkee kerran viikkossa Tikassa
koulussa; ---- lisatilatarpeen osalta Kuokkalan yhtenaiskoulun laajennus vasta tuo
helpotusta

- Rakennuksen tilaratkaisut opetuksen toteutuksen kannalta uusien vaatimusten
mukaisiksi edellyttdvat parannusta mm. jakotiloja ei ole tarpeeksi ja nykyiset
kaytavat/eteistilaratkaisut (kenkien jattaminen sisaantuloalueille) edellyttavat
muutoksia sisdilman laadun kohentamiseksi ja siivottavuuden helpottamiseksi.

- Ruokalan ja osittain kdytavanaulakoiden ylapuolella oleva 2-kerroksen avonainen
kaideratkaisu epahygieeninen ratkaisu, kun pdélyt levidvat alapuolella olevien tilojen ja
kayttdjien paalle; --- polyn levidmisen estéamiseen tarpeen l6ytdéa toimiva ratkaisu

- Luokkatiloissa taulurakennelmien taustoihin kertyy p6lya, jota on vaikea puhdistaa;
--- tarpeen miettid pblyn kertymisen estamiseksi tai puhdistamisen kannalta parempi
ratkaisu

- Vanhan puolen yhden luokan nayttdmdétila on eristetty luokkatilasta ja ndyttdmaén
korjaukset ovat vield kesken museon suojeluochjeiden purkautumista odotettaessa
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- Liikuntasalin puku/pesuhuoneiden lattiakaadot véhaisia ja vesi jaa seisomaan
keskilattialle --- korjaus suunniteltu vuodelle 2019.
- Tilojen pinnat paikoin kuluneita ja siivottavuuden helpottamiseksi kunnostustarve.

Tilojen turvallisuus/ tapaturmariskit / ergonomiset olosuhteet /valaistus /akustiikka
lliikennejérjestelyt ovat osittain kunnossa.

- Ruokalan meluisuuden vahentamiseksi tulossa korjauksia akustointiin ja muita
ratkaisuja mm. tiskilinjaston muutoksia mietittava laitteiden uusimisen yhteydessa,
jotta tiskikoneesta aiheutuvaa taustamelua saadaan vahennettya.

- Luokkien 325/326 vélisen seindn daneneristdvyydesséa havaittu puutteita ja
lapiviennit ja halkeamat tarpeen korjata.

- Vilituntipiha-alue ahdas ja kunnostuksen tarpeessa.

- Saattoliikennealueen turvallisuudelle/toimivuudelle tarpeen jarjestaa liséohjeistusta ja
likennemerkkeja seké henkildkuntaparkkialueella, ettd koulun paatyalueella,
vaihtoehto olisi huoltoliikenteelle paasy Rannantien kautta ja alueen kevyenliikenteen
ja ajoliikenteen/ paikoituksen selkedmpi jarjestely paattyvan kadun varrella oleviin
Kiinteistoihin. Koulun piha-alue ahdas jo nykyiselldan, joten liikennejarjestelyt
edellyttavat lagjempaa alueellista tarkastelua --- esitykset muutostarpeista kaupungin
kadunrakennusyksikk&6n

- Talviaikaan aurausongelmat ja kevyen liikenteen vayldn puuttuminen ruuhkauttavat
likennereitit koulun I&hella.

Kiinteistdn siivouksesta vastaa ISS siivouspalvelut. Koulun tiloja siivotaan 12 h/pv p&éosin
toiminta-aikana ja osittain toiminta-ajan ulkopuolella. Nykyiselld mitoituksella ei pystyta
paivittéista siivousta toteuttamaan ja lisdtunteja joudutaan tekeméaan saannollisesti.
Siivouksen laatutarkastukset ovat olleet hyvaksyttyja. Mitoituksessa tarpeen huomioida
koulun ahtaus ja oppilasméarien lisdantyminen ja kaytavien nykyinen varustelu/kengat
tuodaan kerrosten naulakoille seké aulaportaikon haasteellisen puhdistuksen vuoksi.

ISS Kiinteistdpalvelut huollon vastuulla on 1V-koneiden kayntiajat / suodattimien vaihdot.
Suodattimet vaihdetaan 1-2 kertaa vuodessa. lImanvaihtokanavat paarakennuksessa
puhdistettu/sadadetty 2016 ja teknisentyén / keittion kanavat 2017. Rakennuksen huoltoa
toteutetaan seké huoltosuunnitelman mukaisesti, ettd puutteiden ilmaantuessa. Kaytéssa on
sahkdinen kirjaamisjarjestelma.

Kiinteistéssa havaituista puutteista ja puutteen osalta vastuutahosta on erittely
Liitteen 3 sivulla 3 osiossa 5. "Havainnot ympaéristostd”. Keskeisimmat
turvallisuusriskit ja puutteiden poistamiseen esitetty aikataulutus on lueteltu sivulla 1.

Tarkastuksella havaitut akuutit puutteet tulee saattaa kuntoon. Toiminnanharjoittaja tekee
iimoituksen ao. vastuutahoille asioiden kuntoon saattamiseksi.

Sisailmahaitta ilmoituksen osalta henkilskunnan tulee olla yhteydessa tyéterveyshuoltoon ja
oppilaat kouluterveydenhuoltoon.
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4. RISKINARVIOINNIN YHTEENVETO

Suunnitelmallisen valvonnan olennaisena osana on madrittda kohteen valvontatarve
riskinarvioinnin avulla. VALVIRA:n kouluille maarittdma tarkastustiheys 0,3 tarkastusta
vuodessa luokittelu lahtee siitd, ettd kohde on toimiva ja kohteen toimintatavat tunnetaan.

Terveydensuojelun riskinarvioinnin perusteella arvioidaan tilat riskiluokkaan 2.
Riskinarvioinnin perusteella kohteen tarkastustarve on kohonnut ja kohteen laskennalliseksi
tarkastustiheydeksi maaritettiin 0,5/a (kahden vuoden kuluttua). Liite 1 ja 2.

Oppilaitoksen johto ja kiinteistén omistaja on kiinnostunut toiminnan laadusta ja pyrkii
kehittdméaan toimintaa ja rakennuksen kuntoa suunnitelmallisesti terveellisten ja turvallisten
opiskeluolosuhteiden takaamiseksi.

Sisailman laadun tilannetta tarvittaessa paivitettdva uusien tutkimusmenetelmien niin
mahdollistaessa. Nykyisten meneteimien rynmétason riskinarviointi ei sulje pois yksildiden
riskinarviointitarvetta terveydenhuollon kautta.

HUOMIOITAVAA
Tarkastuksen toimittaminen ei merkitse kannanottoa tarkastamatta jaéaneiden asioiden
turvallisuuden ja terveellisyyden osalta.

Tarvittaessa kunnan terveydensuojeluviranomaisella on oikeus antaa yksittéisia kieltoja ja
mééarayksid, jotka ovat valttamattomia terveyshaitan poistamiseksi tai sen ehkéisemiseksi.

Terveydensuojelulain mukaan sisétilan sisailman puhtauden, lampétilan, kosteuden, melun,
ilmanvaihdon, valon, séateilyn ja muiden vastaavien olosuhteiden tulee olla sellaiset, ettei
niisté aiheudu sisétilassa oleskeleville terveyshaittaa. Oleskelutilassa ei mydskéén saa olla
elaimia eika mikrobeja siind maarin, etta niistd aiheutuu terveyshaittaa. Terveyshaitalla
tarkoitetaan ihmisessé todettavaa sairautta, muuta terveydenhairiota tai sellaisen tekijén tai
olosuhteen esiintymistéa, joka voi védhentaa véaeston tai yksilén elinymparistdn terveellisyytta.

Laskutus

Jyvéskyldn kaupungin ymparistéterveysjaoston vahvistaman Jyvaskylan kaupungin
ympaéristéterveydenhuollon maksutaksan perusteella tarkastuksesta tullaan perimédéan maksu,
560 euroa.

Sovelletut ohjeet ja lait

- Terveydensuojelulaki 1994/763

- Terveydensuojeluasetus 1994/1280

- Sosiaali- ja terveysministerion asetus asunnon ja muun oleskelutilan terveydellisista
olosuhteista seka ulkopuolisten asiantuntijoiden patevyysvaatimuksista 545/2015

- Valviran valtakunnallinen terveydensuojelun valvontaohjelma vuosille 2015-2019

- Jyvaskyldn seudun ymparistéterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuodelle 2018
- Maksutaksa 23.11.2016 § 111

- Asumisterveysasetuksen soveltamisohjeet sivulta

http:/f ira.fi ' jelu/

- Koulurakennusten kosteus- ja homevauriot, Kansanterveyslaitoksen (THL) julkaisuja 2/2008
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- Opetushallituksen opas Sisdilmaongelmaisten koulurakennusten korjaaminen 2008
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Seija Pulkkinen
Ympéristéterveystarkastaja
seija.o.pulkkinen@jkl.fi

014-2662382, 0503819622

Liitteet:

1. Terveydensuojelusuunnitelman riskinarviointi ja suunnitelmallisen tarkastuksen perusteet
2. Valviran riskinarviointiohjeistuksen mukainen riskipisteytys

3. Oppilaitosymparistén terveellisyyden ja turvallisuuden seka yhteisén hyvinvoinnin
tarkastus, Yhteenvetolomake THL 10/2015

Tiedoksi:
Tikan koulu, rehtori Autio, Toritie 22, 40520 JYVASKYLA

séhkdpostilla;

Rehtori juhana.autio@jki.fi

Peruspalvelujohtajat sami.lahti@jkl fi, tuija.rasinen@jki.fi
Vararehtori tapani.hamalainen@jkl fi

TIPA Tekniset palvelut petteri.kontro@jkl.fi, hanna.hassinen@jkl.fi
Total Kiinteisténhoito joni.takojarvi@iss.fi

JYTE Kouluterveydenhoitaja pauliina.kinnunen@jk! fi
Tyosuojeluvaltuutettu jari.poikolainen@jkl. fi

ISS Siivouspalvelut sirpa.tuominen@iss fi, jonna.kyllastinen@iss fi



