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Yhtenäiskoulun ylipaineistaminen 

Koulun kevätlukukausi on edennyt jo ensimmäisille ”virallisille” kevätpäiville, kun olemme as-

tuneet ensimmäisiä päiviä maaliskuun puolelle.  

Kelien lämmetessä on voitu havaita, että koulurakennuksen ilmanvaihtokoneet toimivat juuri 

kuten pitää. Kuun alkupuolelle sattui vielä joitakin kovempia pakkaspäiviä, minkä takia yksit-

täisessä luokkatilassa havaittiin lyhyitä iv-koneen sulatusvaiheita.  

Mittausjakson aikana on havaittu myös vastaavia ja välillä pidempi aikaisia muutoksia, joita 

tuuli on aiheuttanut. 

Muutoksen ulkoisista tekijöistä ovat olleet lyhytkestoisia rakennuksen yksittäisissä tiloissa.  

Koko rakennuksen paine-ero ka. on ulkoisista tekijöistä huolimatta pysytellyt seurantajaksolla 

tavoitearvon (+ 5 Pa) yläpuolella ja ulkolämpötilojen noustessa paine-erojen vaihtelu on py-

synyt tasaisempana. 

Uusi yhtenäiskoulu 

Uuden koulun suunnittelu jatkunut vuoden alussa ja edennyt päätöksentekoon tilakaavio-

luonnoksen osalta. Työryhmät ovat jatkaneet toimintaansa suunnittelun edessä ja yhteistyö 

konsultin kanssa sujuu hyvin ja hanke etenee suunnitellun aikataulun mukaan. 

 

 

Ylipaineistasmista ja kouluhanketta koskien lisätietoja voi pyytää kunnaninsinööriltä. 
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Kuva 1. (1.2-29.2.2024) 

Kuvaajaan on merkattu vaakaviikoin punaisella +/-0 Pa raja-arvo, sekä vihreällä + 5 Pa raja-arvo ilmaisemaan alipaineen rajaa sekä tavoitteellista 

ylipaineistuksen rajaa. 


